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Dziatajac na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Pafistwowe]j Inspekoji
Sanitarnej (j.t. Dz.U.2017.1261 z pdzn.zm.)

- art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (.t. Dz.U.2018.2096 z pézn. zm.)

- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciek6w (j.t. Dz.U.2018,1152 z p6zn. zm.) '

- §2lust. 1pkti,§22ust. 1,213 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294)

po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badaf/pomiaréw Nr 6/N/PHK/2018 z dnia 1 marca
2018r.; Nr SB/20826/03/2018, Nr-SB/20827/03/2018, Nr SB/20828/03/2018 z dnia 15 marca
2018r.; Nr 15/N/PHK/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.; HK.215.2018 z dnia 22 czerwca
2018t.; Nr OLR.LHK.9052.1.310.2018 z dnia 3 lipca 2017r.; Nr 23/N/PHK/2018 z dnia
31 sierpnia 2018r.; Nr SB/89379/09/2018, Nr SB/89380/09/2018, Nr SB/89381/09/2018
zdnia 17 wrzeénia 2018r.; Nr SB/101004/10/2018 z dnia 12 pazdziernika 2018r.; Nr
SB/128712/12/2018 z dnia 17 grudnia 2018r.; Nr SB/129831/12/2018 z dnia 18 grudnia
2018r. dotyczacymi wodociggu sieciowego Wampierzow '

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu
stwierdza
przydatno$¢ wody do spozycia.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 18 czerwca i 27 sierpnia 2018r. w ramach nadzoru sanitarnego nad
jakoscia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ze statych punkiéw monitoringowych
zlokalizowanych w SUW Wampierzow, Szkole Podstawowej Wadowice Gome 111, Szkole
Podstawowe] Zabrnie 85, Szkole Podstawowej Wola Zdakowska 44, Szkole Podstawowej

Rydzéw 33, Urzedzie Gminy Wadowice Gérne 116 pobrano probki do badan laboratoryjnych.

Ponadto w dniu 13 marca 10 wrzeénia, 9 pazdziernika i 10 grudnia 2018r. w ramach
kontroli wewngetrznej ze statych punktéw monitoringowych zlokalizowanych w SUW
Wampierzéw, Szkole Podstawowej Izbiska 71, Szkole Podstawowej Wampierzow 81, Szkole
Podstawowe] Wadowice Gome 111, Urzedzie Gminy Wadowice Gorne 116, Szkole
Podstawowej Wola Wadowska 44 pobrano probki wody do badan laboratoryjnych.

Badana woda w zakresie monitoringu parametrow grupy A (kontrolnego) w w/w punkach
poboru prébek wody oraz monitoringu  parametrow grupy B (przegladowego)- Szkole
Podstawowej Zabrnie 85, Szkole Podstawowej Wampierzow 81 odpowiada wymaganiom



okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

W zakresic wymagafi mikrobiologicznych wykonane byly oznaczenia wymienione
wzalgcznikach nr 1 i 3, natomiast w zakresie wskaznikow fizyko-chemicznych
i organoleptycznych oznaczenia wynikajace z zalacznikow nr 2 i 3 obowigzujgcego
rozpotrzadzenia, Biorae pod uwage wszystkie wyniki badad wody przeznaczonej do spozycia,
wykonane w 2018 r., dostarczanej mieszkaficom gminy Wadowice Gorne i Gminy Mielec,
stwierdzono przekroczenie jednokrotne metnosci i zelaza oraz dwukrotne manganu w prébkach
wody pobranych na stacji uzdatniania wody w Wampierzowie: metnosei w_probkach wody
pobranych u odbiorcy Szkole Podstawowej Wadowice Gorne 111: jednokrotne metnosei i
manganu oraz. dwukrotne Zelaza w prébkach wody pobranych u odbiorey Szkole Podstawowej
Wola Wadowska 44. Po przeprowadzonych dziataniach naprawczych i ponownym badaniu wody
odpowiadata ona warunkom rozporzadzenia.

Mangan jest jednym z najpowszechniej spotykanym metalem w skorupie ziemskiej.
Wystepuje on naturalnie w wodach powierzchniowych i podziemnych. Jest tez naturalnym
elementem wielu produktow zywnosciowych i to wlasnie droga pokarmowg czlowiek przyjmuje
go najwigcej. Wartosé zalecana ustalona ze wzgleddw zdrowotnych dla manganu jest réwna 400
pg/l wody. Jednakze mangan wystepujacy wstezeniu przekraczajacym 100 pug/l nadaje
niepozadany smak napojom, a takze powoduje przebarwienia urzadzen sanitarnych i odziezy
podczas prania. Obecno$é manganu w wodzie do picia moze doprowadzié do odkladania sie
osadow w systemie dystrybucji. Zgodnie z obecnie obowiazujagcymi przepisami zawartosé
manganu w wodzie nie powinna przekraczaé 50 pg/l.

Metnosé wody jest wywolana zawieszonymi w ni¢j czgsteczkami statymi lub koloidami
utrudniajacymi przenikanie §wiatta. Moze byé spowodowana obecnoscig zardwno substancii
organicznych jak i nieorganicznych. Zawiesiny te moga w sposdb istotny ograniczaé skutecznoéé
dezynfekcji, zapewniajac ochrong mikroorganizmom. Widoczne zmetnienic wody moze mieé
takze negatywny wplyw na jej akceptowalno$¢ przez konsumentdéw. Istnieja doniesienia
wskazujgce na wzrastajace ryzyko infekcji zotadkowo-jelitowych, majacych zwigzek z wysokg
metnoscig wody do picia lub jej pojawieniem si¢ podezas dystrybuciji. Jest to mozliwe poniewaz
metnoéé jest jednym ze sktadnikéw potencjalnego zanieczyszezenia mikrobiologicznego wody.
Zgodnie z obecnie obowiazujgeymi przepisami wskaznik metnosci w wodzie nie powinien
przekracza¢ 1 NTU.

Zelazo jest jednym z najpowszechniej spotykanych metali w skorupie ziemskiej. Metal
ten w wodzie moze pochodzié z gruntu, ze $ciekéw przemystowych, jak tez z korozji rur
i zbiomikéw. Jego zawarto§é w wodzie sprzyja réwniez wzrostowi bakterii zelazowych, ktore
czerpig energi¢ z jego utleniania, przyczyniajac si¢ do powstawania mazistych osadéw na
wewnetrzneg] powierzchni przewodéw wodociggowych, Nadmiar zwigzkéw zelaza moze
wywotywal wzrost metnosei 1 barwy wody. Dla Zelaza nie proponuje si¢ zalecanej wartosci
opartej na kryterium bezpieczenstwa dla zdrowia, gdyz w stezeniu w jakim wystepuje w wodzie
do picia nie stanowi zagrozenia dla zdrowia. Jest to pierwiastek niezbedny w diecie czlowicka
jako skiadnik krwiotwdreczy, a jego zapotrzebowanie jest zalezne od wieku, plei, stanu
fizjologicznego oraz jego przyswajalnosci i waha si¢ w przedziale od 10 do 50 ug dziennie.
Zgodnie z obecnie obowigzujagcymi przepisami warto$¢ Zelaza w wodzie nie powinna
przekraczaé 200 pg/l. '

Analizujac wszystkie wyniki badaf wody przeznaczonej do spozycia, dostarczane] przez
wodocigg sicciowy Wampierzow, Pafnstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Mielcu
stwierdza, ze mieszkaicy Wadowice Gérne i Gminy Mielec korzystajacy z wody
dostarczanej z wodociggu sieciowego Wampierzow, spozywali wode dobrej jakosci, gceniong
jako przydatng do spozycia przez ludzi, tzn: bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, wolna od
mikroorganizméw chorobotwérezych i pasozytéw w liczbie stanowiacej potencjalne zagrozenie
dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilodciach zagrazajacych zdrowiu. Woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.




Wéjt Gminy Wadowice Goérne i Wéjt Gminy Mielec s3 zobowigzani do
poinformowania mieszkancow o dobrej jakosci wody z wodociggu sieciowego Wampierzaw.

Na podstawie art. 4 ust 1.pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Pafstwowej
Inspekcji Sanitarnej- do zakresu dzialania Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie
biezacego nadzoru sanitarnego nalezy kontrola przestrzegania przepisdw okreslajagcych
wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczegOlnoSci dotyczacych: higieny srodowiska,
a zwlaszeza wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Ponadto zgodnie z art. 36 ust 2 w/w
ustawy- za badania laboratoryjne i inne czynnodci wykonywane w zwigzku ze sprawowaniem
biezgcego nadzoru sanitarnego przez organy Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej nie pobiera sig
optat od osdéb oraz jednostek organizacyjnych obowigzanych do przestrzegania wymagan
higienicznych i zdrowotnych, jezeli w wyniku badan nie stwierdzono naruszenia tych wymagan.

W my$l art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego- organ administracii
publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyzji, chyba Ze przepisy kodeksu stanowia inaczej.
Decyzje rozstrzygaja sprawe co do jej istoty w catosci lub w czesdei albo w inny sposob koficza
sprawe w danej instancji. ’

Za$ art.- 12 ust. 11 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw okre§la- nadzér nad jakoscig wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi sprawujg organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Wojt (burmistrz,
prezydent miasta) jest obowigzany do informowania mieszkaficow o jakosci wody przeznaczone;
do spozycia przez ludzi.

Zgodnle z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakogci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi- whasciwy panstwowy inspektor
sanitarny na podstawic sprawozdania, w tym sprawozdaf z wlasnych badan jakosci wody,
sprawozdan przekazywanych przez podmioty, z wykonania badaf jakosci wody realizowanych
wedlug ustalonego dla tych podmiotéw harmonogramu oraz sprawozdanh przekazywanych przez
podmioty wykonujace badania jakosci wody w laboratoriach, wykonanych w punkcie zgodnosei
stwierdza: przydatno$¢ wody do spozycia w przypadku, gdy woda spetnia wymagania okreslone
w zalacznikach nr 1 i 4 do rozporzgdzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny
ryzyka oraz oceng bezpieczefistwa zdrowotnego konsumeniéw, jako niezbgdne dla danej strefy
zaopatrzenia do celéw ochrony zdrowia ludzkiego lub do celow zapewnienia jakosci produkeii,
dystrybucji i kontroli jakosci wody. Natomiast § 22 ust. 1, 2 i 3 w/w rozporzadzenia méwi:
Wiagciwy panistwowy powiatowy lub pafistwowy graniczny inspektor sanitarny wydaje
okresowe oceny jakosci wody. Oceny, zawieraja informacje dotyczace spelnienia na
nadzorowanym obszarze wymagafi okreslonych w zatgeznikach nr 1 i 4 do rozporzadzenia oraz
parametréw ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz oceng bezpieczenstwa
zdrowotnego konsumentéw, jako niezbednych dla danej strefy zaopatrzenia do celéw ochrony
zdrowia ludzkiego lub do celow zapewnienia jakogel produkeji, dystrybucji ikontroli jakosei
wody w okresie, dla ktérego opracowywana jest ocena. Oceny, o ktorych mowa, stuza do
przekazania whaciwemu wojtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych
do podjecia dziatafi majgcych na celu zaopatrzenie konsumentéw w wodg o wlasciwej jakosci.

Biorgc powyzsze pod uwage Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu
orzeka jak w sentencii.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesicnia odwolania do Podkarpackiego
Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszdéw za
posrednictwem  Pafistwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Mielou,
ul, M. Sktodowskiej 8 w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie¢ prawa do wniesienia odwolania wobec




organu administracji publicznej, kiory wydat decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi

administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ,

ostatnig ze stron postgpowania, decyzja stq,_i gg{@ ostateczna i prawomocna. i
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Otrzymuja:

@Zaklad Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Goérnych, 39-308 Wadowice Gorne,

Przebendow 44
2. a/a
Do wiadomosci:
1. Wojt Gminy Wadowice Gorne, 39-308 Wadowice Gdorne, Wadowice Gorne 116
2. Wéjt Gminy Mielec, 39-300 Mielec, ul. Glowackiego 5



